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Handlingsplan 

Dette er handlingsplanen for Klima- og Energiministeriet jf. Cirkulære for energieffektiviseringer i sta-
tens institutioner. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Søren Vontillius, DONG Energy i 
samarbejde med kontaktperson for Klima- og Energiministeriet Lars Aage Frederiksen.  
 
 
Bygningen hvor Klima- og Energiministeriet har til huse er ejet af Slots og Ejendomsstyrelsen.  

Ved at gennemføre besparelsestiltagene med tilbagebetalingstid < 5 år reduceres Klima- og Energi-

ministeriet elforbrug svarende til ca. 8,4 %. Gennemføres besparelsestiltagene med tilbagebetalingstid 

< 5 år, er den samlede besparelse efter fem år ca. 94.750 kr. Den samlede investering er ca. 20.600 

kr.  
 
Gennemføres alle tiltagene inkl. dem med en tilbagebetalingstid mere end 5 år, er den samlede be-
sparelse efter 5 år ca. 574.175 kr. med en samlet investering på ca. 1.493.700kr.  
 
Energirigtigt indkøb 
I bilag 4 er vedlagt òH¬ndbog i energirigtigt indkßbò, og denne skal fßlges fremadrettet ved nyindkøb. 
Ønsker Klima- og Energiministeriet hjælp eller rådgivning til energirigtige indkøb og/eller til at oplyse 
medarbejderne om energieffektiv adfærd, har Elsparefonden stillet konsulenter til rådighed.  
 
Offentliggørelse af forbrug og dokumentation 
Da Klima- og Energiministeriet elforbrug overstiger 100.000 kWh/år, er centret forpligtet til at registrere 
sit elforbrug på hjemmesiden sparel.dk se-elforbrug. 
Klima- og Energiministeriet er desuden forpligtet til at offentliggøre Energimærker og rådgivningsrap-
porter fra energiforsyningsselskaberne på hjemmesiden. Energimærket for 2004 og 2007kan ses i 
bilag. 
 
De tekniske besparelsestiltag 
I tabellen på den efterfølgende side er vist de besparelsestiltag, som skal gennemføres hos Klima- og 
Energiministeriet. Det er et krav, at besparelsesforslag fra Energimærkningen med tilbagebetalingstid 
mindre end 5 år skal gennemføres. Derudover vælges det her at gennemføre yderligere besparelses-
forslag med tilbagebetalingstid mindre end 5 år.  
 
Som nævnt i vejledningen til cirkulæret i bilagsrapport bilag 1, AD § 10 er kravene til besparelsestilta-
gene, at de ikke skal være til gene for medarbejderne; at de skal være i overensstemmelse med de 
krav, der er til arbejdets udførsel samt at tilbagebetalingstiden maksimalt er fem år. Det er primært ud 
fra disse kriterier, at tiltagene er udvalgt.  
 
Derudover er der også medtaget forslag for med en tilbagebetalingstid på mere end 5 år.  
 
Besparelsernes størrelser er baseret på den aktuelle el-, varme- og vandpris for juli 2007 inkl. afgifter 
og ekskl. moms: 
 

Elpris:   1,47 kr./kWh  
Varmepris: 0,43 kr./kWh (fjernvarme) 
Vandpris: 34,7 kr./m

3 
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Grundlag for handlingsplanen 

 

Udsnit af cirkulærets tekst 
Denne handlingsplan er baseret på Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner. Den ne-
denstående tekst er de paragraffer i cirkulæret, der har direkte indflydelse på handlingsplanens ud-
formning samt den energieffektivisering, der skal udføres hos Klima og Energiministeriet på baggrund 
af handlingsplanen. Sidst i afsnittet er AD $10, som er et udsnit fra vejledningen til cirkulæret. 
 
§ 1. Cirkulærets formål er at begrænse statens energi- og vandforbrug ved at fremme energieffektive 
indkøb og energieffektiv adfærd i statens institutioner samt at sikre en energieffektiv drift og vedlige-
holdelse af de bygninger, som staten ejer og lejer. 
 
§ 3. Cirkulæret omfatter alle former for forbrug af el, varme og vand tilknyttet til en statslig institution, 
herunder både energi- og vandforbrug til bygningers drift og energi- og vandforbrug til andre aktiviteter 
i tilknytning til institutionen. 
 
§ 4. Statslige institutioner skal udvise energieffektiv adfærd med henblik på ar reducere institutionens 
samlede energiforbrug. 
 
§ 5. Statslige institutioner skal købe energieffektive produkter, medmindre de kan begrunde, at sådan-
ne produkter ikke lever op til væsentlige krav med hensyn til funktion, kvalitet, miljø og omkostningsef-
fektivitet. 
Stk. 2. Følgende produkter anses umiddelbart som energieffektive 

1) Produkter, der opfylder kravene i Elsparefondens indkøbsvejledning. 
2) Produkter med energimærke A i henhold til den Europæiske Unions energimærkningsdirekti-

ver for husholdningsapparater m.v. For kølemøbler (køl/frys) dog energimærke A+ eller A++ 
3) Produkter, der er optaget på elnet-, naturgas- og fjernvarmeselskabernes eller andres positiv-

lister over energieffektive produkter, og som der henvises til på Elsparefondens hjemmeside. 
4) Produkter, der er omfattet af andre ordninger til synliggørelse af energieffektive produkter, og 

som der henvises til på Elsparefondens hjemmeside. 
 
§ 7. Alle statslige institutioner skal have en energiansvarlig person (EP), som skal samarbejde med 
ministerområdets energiansvarlige, koordinerende kontaktperson om gennemførslen af cirkulærets 
bestemmelser. Den energiansvarlige person skal herunder følge udviklingen i institutionens varme-, 
el- og vandforbrug, f.eks. på www.se-elforbrug.sparel.dk eller ved jævnlig aflæsning af varme-, el- og 
vandmålere. 
 
§ 9. Statslige institutioner med et elforbrug på over 100.000 kWh pr. år skal synliggøre elforbruget ved 
en løbende registrering af elforbruget på Internettet på www.se-elforbrug.sparel.dk. 
 
§ 11. Statslige institutioner, der lejer som ejer eller lejer eller på anden måde har ansvaret for drift og 
vedligeholdelse af bygninger, herunder tekniske anlæg i bygninger, skal sikre, at drift og vedligehol-
delse samt ombygninger, sker på en energieffektiv måde under hensyntagen til investeringer og 
driftsomkostninger. 
 
§ 16. Statslige institutioner, der har fået udarbejdet energimærkning af bygninger, skal offentliggøre 
rapporten på deres hjemmeside. 
Stk. 2. Statslige institutioner, der har fået udarbejdet en rådgivningsrapport fra et elnet-, naturgas- eller 
fjernvarmeselskab, skal offentliggøre rapporten på deres hjemmeside. 
 
AD § 10. Energistyrelsen udsender en særskilt vejledning vedrørende gennemførelse af rentable 
energibesparelser, der er anbefalet i energimærkning af bygninger, og som har en tilbagebetalingstid 
på indtil 5 år. 

 Vejledning til § 10 i cirkulære nr. 27 af 19. april 2005 om energieffektivisering i statens institutioner 
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I bilag 1 til Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner af 19. april 2005 findes en vejled-
ning til cirkulæret. Vejledningen omfatter ikke cirkulærets § 10. I det følgende findes vejledningen til § 
10. 

 

Uddybning af Ad § 10 

Statslige institutioner skal gennemføre de rentable energibesparelsesprojekter, der er anbefalet ved 
energimærkning af bygninger (indtil 1. januar 2006 Energiledelse i store ejendomme, ELO henholdsvis 
Energimærkning af små ejendomme), og som har en tilbagebetalingstid på indtil 5 år og derunder, 
med mindre det kan dokumenteres, at væsentlige forhold taler imod projektets gennemførelse. 

Kravet vedrører alene energibesparelsesprojekter, der i energimærkningen af bygninger er anbefalet 
som forslag til energibesparelser her og nu. 

I energimærkningen er for hvert energibesparelsesprojekt blandt andet anført en skønnet investering, 
en skønnet besparelse samt tilbagebetalingstid. 

Hvis et energibesparelsesprojekt med en tilbagebetalingstid på indtil 5 år ikke udføres, skal det kunne 
dokumenteres, at væsentlige forhold taler imod gennemførelsen. Det kan være, at indhentede tilbud 
på udførelse af projektet viser, at investeringen er større end skønnet i energimærkningen. Hvis den 
forøgede investering bevirker, at tilbagebetalingstiden overskrider 5 år, kan det tale imod gennemfø-
relse af projektet. Det er en forudsætning, at tilbud er indhentet fra firmaer, som må formodes, at kun-
ne levere den ønskede ydelse til den lavest mulige pris. Såfremt tilbuddet omfatter ydelser ud over et 
energibesparelsesprojekt, skal det samlede tilbud opgøres på delydelser, således at økonomien for 
energibesparelsesprojektet kan opgøres. 

Hvis den statslige institution ikke finder, at den af konsulenten anslåede besparelse er realistisk eller 
at gennemførelse af projektet strider mod restriktioner på ejendommen, fx tinglyste lokalplaner og an-
dre servitutter, bør dette drøftes med konsulenten med henblik på en vurdering af, om energimærk-
ningsrapporten skal revideres. Kan enighed ikke opnås, er der mulighed for, at spørgsmålet om rigtig-
heden af energimærkningen indbringes for den relevante ankeinstans i forbindelse med energimærk-
ning. Det er indtil 1. januar 2006 registreringsudvalgene for energimærkning af henholdsvis store og 
små ejendomme og efter 1. januar 2006 Energistyrelsen. 

Andre væsentlige forhold, som kan tale imod et projekts gennemførelse, kan være beslutninger om 
fraflytning af ejendommen eller nedrivning af ejendommen inden investeringen er tilbagebetalt. Tilsva-
rende kan beslutninger om ombygning eller ændret anvendelse af ejendommen, der afgørende æn-
drer grundlaget for energibesparelsesprojektet, tale imod gennemførelse. 

Energibesparelsesprojekter skal gennemføres inden for et tidsrum af fire år efter udfærdigelsen af 
energimærkningen af ejendommen. 

Energibesparelsesprojekter i energimærkning, som var gyldig ved cirkulærets ikrafttræden den 27. 
april 2005, skal være gennemført senest den 26. april 2009, hvis tilbagebetalingstiden er indtil 5 år. 

Fristen for gennemførelse af et energibesparelsesprojekt, som ikke er nævnt i en gyldig energimærk-
ning, der forelå den 27. april 2005, regnes fra datoen for den første energimærkning, hvor projektet er 
nævnt. Omtale af samme energibesparelsesprojekt i efterfølgende energimærkninger medfører ikke 
ændring af fristen. 

Såfremt der er truffet en beslutning, der indebærer, at der skal udføres en konkret ombygning eller 
renovering af en bygning umiddelbart efter udløbet af 4 års fristen, og det vil reducere investeringen i 
et energibesparelsesprojekt væsentligt, at det udføres samtidigt, kan det tale for at projektet udskydes 
til udførelse samtidig med den besluttede ombygning eller renovering. 

Energistyrelsen, den 29. juni 2005 

Ib Larsen 
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Klima- og Energiministeriets forbrug 

 

Klima- og Energiministeriet før Min. Familie og Forbrugeranliggender har til huse Stormgade 2-6 i 

København K. 

 

Elforbrug 

I nedenstående figur ses elforbruget for Klima- og Energiministeriet. 

 

 
Figur 1. Årsforbruget for el for Klima- og Energiministeriet.  

Elforbruget har ligget rimeligt stabilt i Stormgade 2-6 igennem perioden. 

 
Klima- og Energiministeriet har for nyligt overtaget lokalerne i Stormgade 2-6.  

 

Årsforbruget på 35 kWh/m² skal ses i lyset af nedenstående skema, der beskriver inddeling af elfor-

bruget i kontorbygninger: 

 

 

Kilde: http://www.energiguiden.dk/ 
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De følgende to kurver viser Klima- og Energiministeriet elforbrug en uge i februar 2008 (vintersituati-

on) og en uge i august 2007 (sommersituation).  
 

Vinter uge 6:   

 

Sommer uge 33: 

 

For Stormgade 2-6 ligger grundlastforbruget på ca. 10 kW i weekenden både om vinteren, og om 

sommeren. Grundlastforbruget på hverdags nætter svinger også omkring 10 kW både sommer og vin-

ter.  

Forbruget ser fornuftigt ud og der er derfor ikke noget i de to ovenstående grafer der giver anledning til 

nogen bemærkninger.  
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Vandforbrug og varmeforbrug 

 

På internetsiden http://eis.teknologisk.dk kan data for varme og vandforbrug for Klima- og Energimini-

steriet (Familie- og forbrugerministeriet) ses.  

http://eis.teknologisk.dk/
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Tekniske besparelsestiltag 
 
Energimærkningen skal ifølge cirkulæret indgå i denne handlingsplan.  
 
Det er valgt at lægge alle forslag med tilbagebetalingstid på mindre end 5 år i en tabel.  
Derudover er der lavet en liste med forslag med en tilbagebetalingstid på mere end 5 år. Den del af 
handlingsplanen, der omhandler de energieffektive indkøb og energirigtig adfærd, skal selvfølgelig 
følges fremadrettet. 
 
Som nævnt i vejledningen til cirkulæret i afsnit 1, AD § 10 er kravene til besparelsestiltagene, at de 
ikke skal være til gene for medarbejderne; at de skal være i overensstemmelse med de krav, der er til 
arbejdets udførsel samt at tilbagebetalingstiden maksimalt er fem år. Det er ud fra disse kriterier, at 
tiltagene er udvalgt.  
 
Besparelsesforslagene er enten angivet i kWh eller i m

3
 for henholdsvis elbesparelser, varmebespa-

relser og vandbesparelser.  
 
Tilbagebetalingstiden er simpel tilbagebetalingstid: 

Nødvendig investering [kr.] / besparelsen pr. år [kr./år] 
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Handlingsplan 

 

I nedenstående tabel er indsat de besparelsesforslag som skal gennemføres, grundet en tilbagebeta-

lingstid under 5år.  

(Yderligere beskrivelse af besparelser forbundet med lys og lysstyring se rapport: Belysning i Storm-

gade)  

 
 

Tabel 3. Besparelser, der skal gennemføres.  
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[kWh/år] 

Varme 

 

 

[kr./år] 

 

[kr.] 

 

[år] 

 

[kr.] 

Køleskab m. glaslåge og so-
davand i kantinen ï sluk 
uden for arbejdstid 

709  1.035 0 0 5.175 

Slukke for lyset i køleskabet 430  630 0 0 3.150 

Koldtvandsmaskine i kanti-
nen ï sluk uden for arbejds-
tid 

180  260 0 0 1.300 

Køleskab der er opsat ved 
siden af ministerens møde-
lokale ï udskiftes til et nyt 
A+ eller A++ 

380  550 2500 4,6 2.750 

Elspareskinner på alle ar-
bejdspladser 7.450  10.880 5.600 0,5 54.400 

Indkøb af kaffemaskine med 
termokande der slukker au-
tomatisk efter brygningen 

750  1.100 2.400 2,2 12.000 

Belysning: 
Kantinen installere bevægel-

sessensorer samt glødepæ-

rer der skal udskiftes til spa-

repære.  

1.708  2.494 9.600 3,8 12.500 

Belysning: 
Ministerens kontor glødepæ-
re udskiftes til sparepære 

608  887 200 0,2 4.435 
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Belysning: 
Departementschefens kontor 
glødepære udskiftes til spa-
repære 

763  1.114 300 0,3 5.570 

Total 

 

12.978 

 

 

 

18.950 

 

 

20.600 

 

1,3 94.750 

 

 

(Besparelsespotentiale forbundet med instalation af LED belysning er udregnet til ca. 5.000 

kWh/år. ) 
 
Detaljer for besparelser i handlingsplan for første år 

 

Køleskab m. glaslåge og sodavand i Kantinen 

 
I kantinen står der et køleskab med sodavand. Der kan påsættes et tænd/sluk ur, således at køleska-
bene kun er tændt på hverdage fra kl. 8.00 til kl. 18.00 svarende til 2550 h/år.  
 

 
 
Nuværende forbrug:  = ca. 1.000 kWh/år 
 
Reduceret forbrug: 1.000 kWh/år * 2550 / 8760 h/år = 291 kWh/år 
 
Elbesparelse: 1.000 kWh/år - 291 kWh/år = 709 kWh/år 
 
Besparelse: 709 kWh/år * 1,46 kr./kWh = 1.035kr./år 
 
Bestilling af tænd/sluk ur:  = 0 kr. 
 
Tilbagebetalingstid:  = 0 år 
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I øjeblikket kører DONG Energy en kampagne på Internettet, hvor det er muligt at bestille gratis 
tænd/sluk ure (se www.dongenergy.dk/erhverv). 
 

Endvidere anbefales det at slukke for lyset i køleskabet: 

 
Elbesparelse for et køleskab der er tændt 8760 h/år: = ca.430 kWh/år 
 
Besparelse (430 kWh/år * 1,46 kr./kWh) =ca. 630 kr./år 
 
Tilbagebetalingstid:  = 0 år 

 

 
Koldtvandsmaskine  
 
I kantinen står der en koldtvandsmaskine Der kan påsættes et tænd/sluk ur, således at maskinen kun 
er tændt f.eks. på hverdage fra kl. 8.00 til kl. 18.00 svarende til ca. 2550 timer om året.  
 

 
 
 
Nuværende forbrug:  = ca. 250 kWh/år 
 
Reduceret forbrug: 250 kWh/år * 2550 / 8760 h/år = ca. 70 kWh/år 
 
Elbesparelse: 250 - 70 kWh/år = ca.180 kWh/år 
 
Besparelse: 180 kWh/år * 1,46 kr./kWh = ca. 260 kr./år 
 
Bestilling af tænd/sluk ur:  = 0 kr. 
 
Tilbagebetalingstid:  = 0 år 
 
I øjeblikket kører DONG Energy en kampagne på Internettet, hvor det er muligt at bestille gratis 
tænd/sluk ure (se www.dongenergy.dk/erhverv). 
 

Køleskab 
 
Nedenstående køleskab der er opsat ved siden af ministerens mødelokale bør udskiftes til et nyt A+ 
eller A++ køleskab. Det eksisterende køleskab er ikke velfungerende og larmer.   

 

http://www.dongenergy.dk/erhverv
http://www.dongenergy.dk/erhverv
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Anslået nuværende forbrug:  = 500 kWh/år 
 
Reduceret forbrug:  = ca. 120 kWh/år 
 
Elbesparelse: 500 - 120 kWh/år = ca. 380 kWh/år 
 
Besparelse: 380 kWh/år * 1,46 kr./kWh = ca. 550 kr./år 
 
Investering:  = 2500 kr. 
 
Tilbagebetalingstid:  2.500kr./ 550 kr./år = 4,6 år 
 

P¬sÞtning af elspareskinner p¬ alle pcôer 

 
I Klima- og Energiministeriet er der ikke elspareskinner p¬ pcôerne og deres udstyr. Ved at tilslutte 
skærm, og andet udstyr kan der opn¬s en besparelse, n¬r pcôen slukkes efter endt arbejdsdag.  
 
I nedenstående beregning er det antaget, at hver pc anvendes fra 7 til 17 255 dage om året svarende 
til 2550 timer/år. Beregningen er lavet for 80 arbejdspladser (det antal i vurderes at blive i nær frem-
tid).  
 
Elbesparelse: 0,015 kW * 80 stk. * (8760-2550) h/år = 7.450 kWh/år 
 
Besparelse: 7.450 kWh/år * 1,46 kr./kWh = 10.880 kr./år 
 
Indkøb af 80 stk. elspareskinner: =ca. 5.600 kr. 
 
Tilbagebetalingstid: 5.600 kr./ 10.880 kr./år =ca. 0,5 år 
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Indkøb af kaffemaskine med termokande der slukker automatisk efter brygningen 
 

  
 

 
 
 
Elbesparelses estimat for udskiftning af samtlige kaffemaskiner: = ca. 750 kWh/år 
 
Besparelse: 750 kWh/år * 1,46 kr./kWh = ca.1.100kr./år 
 
Indkøb af nye kaffemaskiner:  =ca. 2.400kr. 
 
Tilbagebetalingstid: 2.400 kr./ 1.100kr./år =ca. 2,2 år 
 

 

Øvrige bemærkninger til gennemgangen 
 
Ventilation (fra energimærkning 2007) 
 
Bygningens naturlige ventilation i kontorer mv. sker gennem tilfældige utætheder i klimaskærmen.  
 
Bygningens mekaniske ventilationsanlæg betjener kantinen og er med balanceret ventilation med ind-
blæsning og udsugning og med varmegenvending med roterende veksler. Anlægget er forsynet med 
styringsautomatik via CTS- anlæg for driftfunktion.  
 
Bygningens ene mekaniske udsugningsanlæg betjener toiletter, kopirum og tekøkkener.  
Erstatningsluften fremkommer gennem utætheder i klimaskærmen og om vinduer/døre.  
Anlæggene er forsynet med styringsautomatik.  
 
Det vurderes ikke at være et energioptimerings potentiale i ventilationsanlægget.  
 
Serverrum/ krydsfelter 
Det vurderes, at der ikke er nogen energibesparelse forbundet med serverrum/ krydsfelter.  
I server/ krydsfelt rummene i Stormgade virker det ikke som om der er nogen køling på rummene. 
 
I rummene var der også placeret en del andre ting. Generelt kan man sige, at ting som ikke vedrører 
serverne bør fjernes fra serverrummet, da der kan være en varmeafgivelse forbundet hermed eller blot 
at der er for mange ting at nedkøle. Ved oprydning kan serverrummet efterfølgende gøres mindre, 
sådan at det bliver et mindre område, der skal køles.  
Det var dog ved gennemgangen svært at fastslå, hvorvidt der var tale om servere eller om det var 
krydsfelter. Endvidere var det svært at klarlægge den fremtidige udformning af rummene.    
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Vand 
Der er ikke de store bemærkninger forbundet med vandforbruget i Klima og energiministeriet. De fle-
ste af toiletterne er udstyret med lavtskyllende funktion på 3 og 6 liter.  
 
 

Besparelsesforslag med tilbagebetalingstid > 5 år 

I nedenstående tabel er indsat de besparelsesforslag som har en tilbagebetalingstid på mere end 5 år. 

Disse forslag er ikke omfattet af cirkulæret, men kan gennemføres efter behov.  
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Belysning: 

Gange: bevægelsessensorer 2.382  3.478 35.000 10,1 17.390 

Belysning: 

Opgange: trappekontakter 475  694 8.000 11,5 3.470 

Belysning: 
Kontorer:  
bevægelsessensorer 

4.284  6.254 50.000 8 31.270 

Belysning: 
Kontorer:  
Udskift tre rørs armaturer  

4.986  7.279 124.500 17,1 36.395 

Belysning: 
Departementschefens for-
kontor: 
Udskift tre rørs armaturer 
 

205  300 4.500 15,0 1.500 

Belysning: 
Printerrum/ små køkner: 
Udskift tre rørs armaturer 

243  355 7.500 21,1 1.775 
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Belysning: 
Toiletter: bevægelsessenso-
rer 

165  241 30.000  124,5 1.205 

Belysning: 
Mødelokaler 126, 140: 
bevægelsessensorer samt 
udskift halogenbelysning 

913  1.333 32.000 24 6.665 

Belysning: 
Printerrum/ små køkner 590  861 12.000 13,9 4.305 

Fra Energimærke2004:  

Vinduer med 1 lag glas i 

trapperum forsynes med 

forsatsruder 

 14.000 6.000  37.500 6,3 30.000 

Fra Energimærke 2007: Iso-

lering af uisolerede rør i tek-

nikrum og udskiftning af la-

dekreds og brugsvands-

pumpe 

569 840 1.190 7.560 6,4 5.950 

Fra Energimærke 2004: Den 
ene af de to fremløbspumper 
udskiftes ved nedbrud 

1.200  1.750 12.500 7,1 8.750 

Isolering af ydervægge 7.464 125.300 66.150 1.112.000 16,8 330.750 

Total ca. 23.500 140.100 95.900 1.473.100  479.400 

 

Fra Energimærke2004: Vinduer med 1 lag glas i trapperum forsynes med forsatsruder  

 
Økonomisk beregning ved varmepris på 0,43 kr./kWh (fjernvarme). 
 
 
Besparelse (fjernvarme): 1 m³ = 0,7 mWh 

 
 20 m³ x 0,7 x 1.000= 14.000 kWh 
 
 14.000 kWh x 0,43 kr/kWh =  ca. 6.000 kr. 
 
Tilbagebetalingstid: 37.500/6.000 kr. 6,3 år 

 

 

Fra Energimærke 2007: Isolering af uisolerede rør i teknikrum og udskiftning af ladekreds og 

brugsvandspumpe  

 
Økonomisk beregning ved varmepris på 0,43 kr./kWh (fjernvarme), elpris 1,46 kr/kWh. 

  

Besparelse (fjernvarme): 1,2 m³ x 0,7 x 1.000= 840 kWh 

 

840 kWh x 0,43 kr/kWh =     360 kr.  

Besparelse (el): 569 kWh x 1,46 kr/kWh = 830 kr. 
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Total:    1.190 kr. 
 
Tilbagebetalingstid: 7.560 kr. / 1.190 kr. 6,4 år 

 

Fra Energimærke 2004: Den ene af de to fremløbspumper udskiftes ved nedbrud. 
 
Økonomisk beregning ved elpris på 1,46 kr/kWh. 
 
Besparelse (el): 1.200 kWh x 1,46 kr/kWh = 1.750 kr. 
 
Tilbagebetalingstid: 12.500 kr. /1750 kr. 7,1 år 

 
 

Isolering af ydervægge 

(Fra Energimærke 2007) 
 

Økonomisk beregning ved varmepris på 0,43 kr./kWh (fjernvarme), elpris 1,46 kr/kWh.  

 

Besparelse (fjernvarme): 179 m³ x 0,7 x 1.000=      125.300 kWh 

 
125.300 kWh x 0,43 kr/kWh=                53.900 kr.  

Besparelse (el): 7.464 kWh x 1,46 kr/kWh=                                    12.250 kr. 
 
Total:                                                                                 66.150 kr. 
 
Tilbagebetalingstid: 7.560 kr. / 1192 kr.                                                 6,3 år 
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Håndbog i energirigtigt indkøb 
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